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Gaskannedom och gashantering — Presentation, AGA

. Membes of
Svarkondenserade gaser (permanenta) rheAUnde Group I wA

Oxygen - Syrgas 0, 183°C
Argon Ar -186 °C
Nitrogen — Kvavgas N, -1%°C

Hydrogen — Vatgas H; 253

Hellum He  263°C

Bl
Hur mycket gas ryms i flaskan? me‘tlnde Gm: I AGA

200 x 50 =10 000 liter = 10m?*
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Gaskannedom och gashantering — Presentation, AGA

Kryos 3r grekiska och betyder stark kyla.

=
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— o - A Membes of
Lattkondenserade gaser ar flytande i flaskan fhe tinde Group | AGA
A

95% Propan C,H, -42°C

5% Butan CH,, +0°C

Koidloxid CO, -78°C

Lustgas N,O -88°C

A Member of
Flytande gaser = Kryogena gaser The tinde Group | AGA
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Gaskannedom och gashantering — Presentation, AGA

A Membes of
Flytande gas The linde Group I AGA

v g

Absorberad gas mAumwo; | AGA

I{""L Acetylen 3r eft speciafall

NE Acetylen C,H, -84°C

e Kan e] forvaras under hoga tryck utan specielia
stgarder:

o - Ports massa

1 Aceton
g - Acetylenet 10t (absorberat) | aceton
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Gaskannedom och gashantering — Presentation, AGA

ljth och tuﬂga gxer lMAli:f':zlawdi l AGA

7

Hydrogen 0.07 ¥)
Helium 0,14
Acetylen 0.91
Nitrogen 097
Ll.lﬁ 1I°
Oxygen .1
Argon 138
Koldioxid 153

Gasol (propan) 1,56

Nagra fakta om gasflaskor meAxi:zd:':?oudb | AGA
Oxygen «
Gas Acetylen 4 Kokdoxid | Gasol
Lost |
Gasens tilstdng  acston |
porde  Gas vatska Vvateka
fylining
Gasens tryck (bar) 17 200 50 7
Springriek for 100°C  350° C 100° C 100° C
tylid
flaska
Pmpecin Nej Ne| Sprangbleck Sakerhetsventli
Vikt | forndllande  lattare  fyngre tyngre W"t
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Risker med gaser

Risker med gaserna

A Membes of
he Linde Group | AGA

Er¥nnbar underhdliande |nertkvivande

Risktyper med gaser

- Haga tryck

» Inert/kvavande gas
= Brand och explosion
- Giftig gas

» Lag temperatur

AMembes of
he linde Group ’ AGA
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Gaskannedom och gashantering — Presentation, AGA

Kvavning — Osynlig fara

De flesta kvdvningsolyckor beror pa att de gitiga
regler, bestammelser inte har foljts.
Typiska orsaker ar:
« Man har avvikit frdn gaiande arbetsmijoragles.
« Utblidning, (skoining?) samt kantroll av arbetet har varit
otilirackagt.
« | arbetsledningen har man hat brister.

AFS 1397:76 § |lokal, dar gas hanteras, skal
ventilationen vara sadan att syrgaskoncentra-

tionen | luften normalt Inte understiger 20 volym-
pmemtOmsytgaslmemMmuMeMget

s&3ll andningsapparat
awmaaswuaneteuoum

A Membes of
The linde Group

AGA

Risker nar oxygenhalten sjunker

AMembes of
Ihe Llinde Group

| AGA
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Gaskannedom och gashantering — Presentation, AGA

5 - A Membes of
Risker med koldioxid Ihe linde Group

NGV, 0.5 %,
/ v 1028 ondvecade

7 12.20%

| AGA

e o trere S wrdninger
e gheger seabbare bn sareadt
Ger weevivws o vowirn g

G Pruvedanrs, oluw o tend

rireeer Owrigs nperpeoen 3 praed
sroreuariegar. blodke pohackai g,

P (T '& Vg 1y e o dmtande
.

Miwwbnag doms wpd bt sasddd | Vish Loh
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_— A Membes of
Giftiga gaser he tinde Group

! LD, 0,5-2 mg gas / liter luft ¢

| AGA

Ammoniak Arsenikpentafiuorid Sromiorid
Dicyan Diklorshian 1,1-Diordinuoretylen
Dislian Etylenaxid Formaldehyd
Fosforpentafiuonid Germaniumtetrahydrid Karbonylsutfia
Kiseltetrafiuorid Kior
Kiortruori Kolmonaxid Metybromid
Metyiiorsian  Nitrosyiklorid Pertionyuorid
Selenhexafuord  Selenvate Sulfurylafiuond
Svaveldioxid Svaveletrafuorid Svavesiriond
Telurhexafiuorid  Trifluoracetylkiond Vateklond
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Gaskannedom och gashantering — Presentation, AGA

NERG of
Mycket giftiga gaser mﬁfﬁﬁ?ﬁ'&u | AGA
Arsenikvate Bortrifluorid
e Bortriklorid Cyanogenklorid
LD5° Diboran Fluor
Fluorvite Fosfin
< 0.‘.5 mg gas Karbonyifluorid Karbonyiklorid
/iter luft Klordioxid Kiorpentafiuorid
Kvavedioxid Kvavemonoxid
Ozon Svavelvate
Syredifluorid Vinylfluorid
Volframhexafluorid Vatecyanid
»
Hantering
Hantering av gasflaskor n.e“aﬁﬁl-'?f‘w? ’ AGA

« Ha ratt skydasutrustning pd aig tex. skyddskor och
handskar, gaslarm

« L3s s3kerhetsdatabladet

+ Hantera laskoma varsamt

= Skydda fiaskorna mot hég varme, siag och annan
mekanisk paverkan

« S3Kra fiaskoma &3 att de ¢ faller omkul

= \id foefytining anvand gaskama

+ Oppna ventiien forsiaigt (mjukt)

= Se till att oxygen Inte kommer | kontakt med fett eller
ofa

« Flytanoe lufigaser Innebar alltid forfrysningsrisk vid
hudkontakt — anvand ratt skydasutrustning
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Gaskannedom och gashantering — Presentation, AGA

Koldioxid — Hantering av torr-is emirne | NGA
ol “
o * Hantera och frvara | val ventilerade utrymmen
= Forvara € | helt sluina kar
s * Vid hantering anvand alitid skyddshandskar

» Vid hudkontakt uppkommer Kokiskador

A Membes of
Gasol The tinde Group | AGA

Tryck och vatskevolym wvid clika temperaturer for en fylid gasolflaska
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Gaskannedom och gashantering — Presentation, AGA

Gasolflaskan skall alltid anvandas och forvaras
staende

Gas

Vatska

1 kg lackande gasol i vatskefas ger 525 liter gas

A Member of
The linde Group I AGA

:".'i‘:

Personlig sakerhet — flytande gaser

Vad ar passande

arbetsklader?

menie s | AGA
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Gaskannedom och gashantering — Presentation, AGA

Hur behandlas kaldskador? nonrsas | AGA

1. Koldskador behandlas som brinngkador

- Vatten, vatten, vatten!
- Ligg Inte nigot pa sdret som kan
orsaka ytterfigare skadal ' \
2. Uppsdk lakars eller sjukhus for vidare
behandiing om nddvandigt
Hantering av kryogena gaser meh«.i’:cd:‘:f‘ouop‘ l AGA

Alltid byxbenen

utanpa stovelskaften!
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Gaskannedom och gashantering — Presentation, AGA

Hantering flytande gas rmﬁmx&dv I AGA

Vad fattas har?
1. Ansiktsskyod

2. Skyddsgiasogon
3. Handskar
4. Skydda omgivningan mot skador

5. Personilg
Vad mésate vi mer komma Ihig?

Alltid byxoma
utanpa stoveiskatten!

2 A Membes of
Utrustning The tinde Group | AGA

» Utrustning som kan komma | direkt kontakt
med kryogena gaser ekall vara
konstruerade och godkanda for detta.
Eventusll avakarmning beaktas.
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Gaskannedom och gashantering — Presentation, AGA

Brandfarli s - vad sdger lagen? A Membes of
992 g The tinde Group l AGA
§ Hantering och forvaring skall ke med sidan
forelktighet att brand Inte uppetér.
§ Forvaringspiats skall utformas s att den ger
befryggande sakerhet.
§ Utrustning skall monteras med noggrannhst och
sakkunekap.
=
= A A Member of
Atgarder vid brand The tinde Group ’ AGA
u;ﬂ -y
- Varna personalen och utrym omradet
Larma raddningstjansten pa 112
Om mojligt med hansyn fill sikerheten
Stang av gastillforseln, for undan de gasflasker som
hotas av branden
Kyl brandutsatta gasflaskor med spridd vattenstrale
fran skyddad plats
Mark gasflaskor som varit utsatta for brand, meddela
AGA
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Gaskannedom och gashantering — Presentation, AGA

= . z Member of
Atgarder vid gasutslipp fhe linde Group I AGA
o Stang av gastifarsein
Ventilera uirymmet
Utrym omradet
Sparra av om utslappet ar omfattande
Larma raadningstjansten om utsiappet ar
omfattande
Lokallsera felet som orsakade utslappet och byt ut
ev. frasig enhet
Om gasen & eller kall - kontrobiera
gashaiten | belagna platser och utrymmen
=
Férvaring av gasflaskor
= . Member of
Forvaring av gasflaskor lheAiinde Group I AGA

* SkIjj brinnbara gaser frin
tvriga gaser

= Vil tinsluina Naskor

+ Skydda mot onormal
uppvarmning

« $8r] 197 god ventilation

» FOrvara odtkomliga for
obehdriga

* Skylining (Forbud och
vaming)
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Gaskannedom och gashantering — Presentation, AGA

Fargmarkning av gasflaskor

Fargmarkning — Okad sakerhet n.eAﬁ:;gz?oudu | AGA

« Fargmarkning enigt europeisk standard
- EN 1089-3

+  AGA Infor samtidigt | hela Norden

» Fame farger an tidigare

+  Markfargen (fargen pa flaskbrostet) Informerar utesiutande
Om gasens egenskaper

+  Mojligt att Kentiflera gasens egenskaper pd idngt hdll

= Vikigt f3r ragdningspersonal

=
A Member of
Flaskfarger The tinde Group | AGA
Flaskfirgen regleras Inte av standarden. AGA har vait foijande frger.
Inductrigacer Aoetylon Livemedeicgacer 2poolalgacer Likemeodelcgacer
Svart Rofn Goan Stewgrh w
2
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Gaskannedom och gashantering — Presentation, AGA

: A Member of
Specialgaser — Rengaser The Linde Group | AGA
Faatig | Wikt Sa | Wintirg | Gas %
Showgra .2 Oxygen Boun Helvarm
i =
-y ¥y Y.
Svarc Nerogen Gl Geltga ochleler
. besrrosing grer
; Luggron  Andra inerta aser Rod Bearvbara gaser
¥ 4
G | Kl dermrd Pideun | Acecylen y

=
A Membes of
Blandgaser The tinde Group | AGA
Egembogper Mirkfarg  Gas .
Inerea Uuigrin | berta bandningar
gaver
‘ Lpsgron ‘ Onpen<ll % ‘
m Lienbli Ooypers 2 21 %
haltarde ‘
gaser
m‘ Rod Rraacbwiga poer
Sy
! ! !
Gifvga Gd Giiga ochieler
gaser heevosng pebasdeingas
%
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Gaskannedom och gashantering — Presentation, AGA

— = AMembes of

Vad berittar produktetiketten? iamrte | AGA
1. Produktnamn

2. Produkfinformation

3. Varningssymbol(er) 1\ /2 3| :

4 Msloriainummes /iSO J | Gasedeny

5. Transportinformation el A RS anvisenons |

€. Sakerhetsinformation et AGA p e P

LN —~_i‘~“’:’d‘:“'— o TR, -
5 B 6
«©
Gasutrustning
; A Membes of
Gasutrustning The Linde Greup | AGA
+ Tomningscentraler
* Uttagsposter
- Flaskregulatorer
» Flamspar
- Bakslagsskydd
+ Gasfrstaningssystem
©
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Gaskannedom och gashantering — Presentation, AGA

Fortlépande tillsyn the tinde Groap | AGA

AFS 2002:1 Anvandning av trycksatta anordningar, fasta rorsystem

= Kontro#l
= Att kontroller och ev besikiningar utforts
= Funktionskontroll
= Tomningscentraler, uttagsposter, bakslagsskydd mm
- Lacksokning av rorsystemet. Okular besikining av rorsystem
= Rekommendation 2/ar for brandfarlig vara
- Kanda brister blivit 3tgardade
» Kontroll av nskanalys, skyddsronder, incidentrapportering
= Markning finns och ar val synlig
= Media, flodesrikining, farosymbol
= Dnift- och skotselinstruktioner finns
= Fladesschema finns och ar uppdaterad

Fortlopande tilisyn, fortsattning meAu":::':fo'udu | AGA

- Okulir kontrollbyte av slang (bade hog- och |agtrycksslang)

- Kontrofl av anlaggning enfigt leverantdrers anvisning (bade daglig och
arlig tillsyn) .

= Kontrofl av fastsatining av gasfiaskor

- Kontrol av bakslagsskydd var 24e manad

Hela eller delar av tillsynen kan ldggas pa annan part.
Det ar anlaggningsagarens ansvar att den biir utford.
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